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ABSTRAK

Feed water merupakan komponen penting dalam sistem boiler yang berfungsi
sebagai media pembawa panas. Kualitas feed water harus memenuhi parameter
tertentu agar tidak menimbulkan permasalahan seperti korosi dan pembentukan
kerak yang dapat mengganggu efisiensi dan umur teknis boiler. Dua parameter
utama yang harus diawasi adalah pH dan kadar silika (SiO,), karena pH yang
terlalu rendah bersifat korosif, sedangkan silika yang tinggi dapat membentuk
deposit keras pada permukaan logam boiler. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis nilai pH dan kadar silika dalam feed water pada unit Multi Fuel
Boiler PT Toba Pulp Lestari, Tbk serta membandingkannya dengan batas standar
kualitas yang telah ditetapkan perusahaan, yaitu nilai pH antara 8,8-9,6 dan kadar
silika maksimal 4 ppm. Pengujian dilakukan selama lima hari berturut-turut.
Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter, sedangkan analisis silika
dilakukan dengan metode spektrofotometri menggunakan alat DR6000. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa nilai pH feed water berada dalam kisaran 9,05—
9,37 dan kadar silika antara 0,012—0,021 ppm. Nilai-nilai tersebut berada dalam
rentang standar perusahaan, yang menandakan bahwa feed water yang digunakan
memenuhi persyaratan kualitas dan aman digunakan dalam sistem boiler. Dengan
demikian, kualitas feed water di unit Multi Fuel Boiler PT Toba Pulp Lestari, Tbk
dapat dikatakan layak dan mendukung operasional boiler yang efisien dan
berkelanjutan.

Kata kunci: Feed water, pH, silika, boiler, spektrofotometri, standar kualitas.
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